PIANO SOTTOTETTO - DISTRIBUZIONE, FORZA MOTRICE E RETE DATI - SCALA 1:100 CORRISPONDENZA COMPUTO METRICO | EGENDA DISTRIBUZIONE, DATI E FM
:“‘ ‘E:\:\L\:H} /\ “ ‘FEF\ 7TE\;\:\F‘7 : 7TE\}\:\F“7 ‘HE\ 7TE\;\:\F‘7 : \:\[\‘\: E \:\‘7‘7‘ ‘T‘Ti | Z Simbolo Quadro Elettrico generico.
AMB.1-2 FLE—-QUADRI ELETTRICI Centralino elettrico da 12 moduli con all’interno: n.1 MT da In=32 A
E IMPIANTI ELETTRICI VILLA' ANTICA E MACCHINE NP.ELE.O13 w E generale, n.1 MTD da In=16 A e 1dn=0,03 di tipo A, n.1 MTD da In=10 A
QVPT e |dn=0,03 A di tipo A.
AMB.1-2 ELE-QUADRI ELETTRICI Armadio Rack per trasmissione Dati completo patch—panel con moduli
E IMPIANTI ELETTRICI VILLA ANTICA E MACCHINE NP.ELE.014 1 RACH sufficienti al collegamento dei nuovi punti dati. Posa a parete,
QVP1
AMB.1-2 ELE-QUADRI ELETTRICI . . . . . o .
Punto di alimentazione E IMPIANTI ELETTRIC VILLA ANTICA [ MACCHINE NP ELEOT7 1 ’/@/ D\SC@SO/SOMO della COHOMZZOZ\Oﬂe/tubOZ\Oﬂe di tipo generico
recuperatore RC04 QIM-PT
AMB.1—=2 FLE—QUADRI ELETTRICI Pezzi speciali di raccordo per canaline di distribuzione in acciaio zincato
E IMPIANT! ELETTRICI VILLA ANTICA E MACCHINE NP ELE 018 1 @ @@ avente le stesse caratteristiche della canalina su cui & posta.
QIM=P1
AMB 1—=2 FLE—QUADRI ELETTRICI Derivazione o T per canalina in accigio zincato con riduzione da Z200mm
E IMPIANT! ELETTRICI VILLA ANTICA E MACCHINE NP ELE 019 1 @ a 100mm di larghezza avente le stesse caratteristiche della canalina su
PT : - QBRK cui e posta.
Salita linee dal piano primo — NS ; : :
AMB.1—=2 FLE — DISTRIBUZIONE 06.A11.C01.120 Canalina in acciaio 'Z}HCOTO, del t\po‘ Oéo\etg, comp\gtg d\~ coperch\o e '
IMPIANTI ELETTRICI VILLA  ANTICA ELETTRICA PRINCIPALE | 06.A11.602.040 200 setto separatore. Utilizzata per la distribuzione degli impianti BT e Dati.
500x100 06.A11.608.015 Dimensioni 200x100mm se non diversamente specificato. Posa a vista o
sopra il controsoffitto. Grado di protezione I1P40.
o AMB.1-2 FLE — DISTRIBUZIONE 06.A11.G01.110 S— — : : :
N IMPIANTI ELETTRICI VILLA ANTICA ELETTRICA PRINCIPALE 06.A11.G02.030 220 Canalina in acciaio 'zmcqto, del t\po‘ 0§O‘0t97 comp\gtg d‘~ coperchp ©
300x100 06.A11.608.015 2008 setto separatore. Utilizzata per lo distribuzione degli impianti speciali.
Dimensioni 200x100mm se non diversamente specificato. Posa a vista o
AMB. T =2 HLE — DIBTRIBUZIONE UBATT.EOT 105 sopra il controsoffitto. Grado di protezione I1P40.
I ; 200-S ; IMPIANTI ELETTRICI VILLA ANTICA ELETTRICA PRINCIPALE 06.A11.602.025 25 — : — — — : R
200%x100 06.A11.608.015 Derivazione verticale a T con variazione di piano in acciaio zincato
avente le stesse caratteristiche della canala in cui € posata.
Punto di alimentazione ‘W\ IMPIANTI ELETTRICI GYLE;L&TZ\CA ELESEEVE?ORZA e NP.ELE.024 66
recuperatore RC05 S - Curva a 90" a scendere con cambio di piano in acciaio zincato
AMB 12 CLE — FORZA MOTRICE avente le stesse caratteristiche della canala in cui € posata.
‘ﬂXLX‘ IMPIANTI ELETTRICI VILLA ANTICA E SERVIZIO NP.ELE.025 25
(4]
B2 FLE — TRASMISSIONE Pozzetto ispezionabile di dimensione 200x200mm.
e IMPIANTI ELETTRICI VILLA ANTICA DATI £ FONIA NP.ELE.066 1
Cavidotto da posare interrato o sotto igloo in vespaio areato.
RACH
recuperatore RC06 IMPIANTI ELETTRICI VILLA ANTICA DATI £ FONIA NP.ELE.OB/ 1
AMB. 12 FLE — TRASMISSIONE Tubazione flessibile corrugata da passare ad incasso nel pavimento.
VAN U e i VA X IMPIANTI ELETTRICI VILLA  ANTICA DATI £ FONIA NP.ELE.026 44
YRS FLE — TRASMISSIONE Colonna montante per la distribuzione delle linee principali tra i piani.
[ ) IMPIANTI ELETTRICI VILLA ANTICA DATI E FONIA NP.ELE.028 59
Gruppo prese DATI a parete composto da:
X n'X presa di tipo RJ45 per trasmissione dati.
note: Posa incassata o muro ad altezza indicata nella tavola.
Gruppo prese a parete composto da:
PIANO PRIMO - DISTRIBUZIONE, FORZA MOTRICE E RETE DATI - SCALA 1:100 x X trese o spine tino UNEL 10/16
- Posa incassata a muro.
Gruppo prese a parete composto da:
7 S : ‘ \XLX‘ n'x presa tipo bipasso 10/16A
o ’ S : ina tipo UNEL 10/16A.
/ . L //,, . . 7 ’ n'x presa a spina tip
- o ///é A (A @‘ Punto di alimentazione elettrica diretta a servizio degli impianti
@ termofluidico
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Punto dati PoE per alimentazione
e collegamento alla rete delle
Canalina 200x100 mm completa telecamere

di setto separatore e coperchio

PIANO TERRA - DISTRIBUZIONE, FORZA MOTRICE E RETE DATI - SCALA 1:100

COMUNE DI RIVOLI

2 Punto dati PoE per alimentazione ——————= RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA ANTICA, DELLA PALAZZINA
A e collegamento a"felr:é:\riilllr: EE | SVIZZERA E DELLE AREE ESTERNE AD ESSE CONNESSE DEL

COMPENDIO DENOMINATO “VILLA MELANO’

FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)
CIG: 938107432A - CUP: F25C19001500007

Punto dati PoE per alimentazione
e collegamento alla rete delle
telecamere

‘I.TL\

N°1 canalina 200x100 mm con
setto e coperchio
N°1 canalina 200x100 mm con
setto e coperchio

Colonna montante per arrivo delle linee principali di
alimentazione dal piano -1.

N°1 canalina 500x100mm con setto e coperchio
N°1 canalina 200x100mm con setto e coperchio

h: 2.5m per predisposizione :' -
Access Point -

h: 2.5m per predisposizione
Access Point

Punto dati PoE per alimentazione
e collegamento alla rete delle
telecamere

Salita al Piano Primo

P\
T

~~~~~ 5 1h: 2.5m per predisposizione h: 2.5m per predisposizione
Access Point Access Point
"""""" PROGETTO DEFINITIVO
Bl T:*“—H - 0:€ Eay RTP: Isolarchitetti S.r.l. (capogruppo) RUP: arch. Antonio Graziani
i ] prof. arch. Giovanni Durbiano Comune di Rivoli
—— 2005 ——— 200 e > (H \gx (AA] N (AA] i 1 arch. Umberto Montanari Direzione Servizi al Territorio e alla Citta
l ] S Punto dati PoE per alimentazione arch. paesaggista Marco Ferrari
_ | e collegamento alla rete delle | Nicola Restauri S.r..
Prese in scatola da esterno con grado di g ‘ g o tg}tt_egamere 665 66=5 200-S ¢ 200-S 200-S 200-S 200-8 —— | ——=200-S =—=200-5 =———200-S —— [ MCM Ingegneria S.r.l.
protezione |IP55 oY N 5 ing. Damiano Bonomelli
| ST | geol. Andrea Ferrarotti
L e———— B / Pirotecnico S.r.
B B EE L] /
/ OGGETTO
Punto dati PoE per alimentazione! Villa Antica - distribuzione principale, D O 6
N°1 canalina 300x100 mm con N°1 canalina 500x100 mm con © collegamento a"?elrs;[;riiu: forza mOtrIce € rete datl
0 : setto e coperchio 0 : setto e coperchio N°1 canalina 500x100 mm con setto e coperchio
N°1 canalina igg?eogorggccrﬁg N°1 canalina igt(:?eogon;rer:"ccr?ig N°1 canalina 200x100 mm con setto & cogerchio N°1 canalina 300x100 mm con setto e coperchio DATA REV.01 REV.02 REV.03 SCALA
N°1 canalina 200x100 mm con coperchio 13/10/2023 07/12/2023 1:100
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